~ " BIOR

PARTIKAS DROSIBAS, DZIVNIEKU VESELIBAS

UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITUTS

Diagnostikas centrs

Lejupes iela 3, Riga, LV-1076; talr.: 67611720
fakss: 67620434
e-pasts: partika@bior.lv

Pasutitajs/maksatajs:

TESTESANAS PARSKATS
Nr.PV-2018-P-55593.01

Lﬁﬁ(—T -012

Jelgavas Gdens SIA, registracijas Nr.: 41703001321, adrese: Jelgava, Udensvada iela 4, e-pasts: dace.vanaga@ju.lv,

talrunis: 63007112
Paraugi pienemti BIOR:

"BIOR" Jelgavas paraugu pienemsanas kabinets, talr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 14.08.2018 plkst. 09:30

(pavadraksta Nr: JL-2018-P-55593)

Pasiitijuma veids:

Maksas pakalpojumi. Partika un vide.

Nosaukums un apraksts:

Testésanas paraugi, rezultati, metodes un
nepiecieSama papildinformacija
P-55593/1 - PARAUGA REGISTRACIJAS NUMURS
3 - pasutitaja pieskirtais identifikacijas numurs

Dzeramais tdens, plastmasas pudelé un sterila maisina

Apjoms: 0,3; 1,5 [;
Parauga ipasnieks:

Jelgavas Gdens SIA (41703001321)

Informacija par parauga nemsanu (saskana ar pavadrakstu)
Parauga néméjs: SIA Jelgavas tdens t.63007112
Parauga nemsanas procedira, plans: LVS ISO 5667-5:2007; Atbilstiba 14.11.2017. LR MK noteikumiem Nr. 671

prastbam

Parauga nemsanas vieta: LLU Veterinarmedicinas fakultate, kliniskais institats, K. Helmana 8, Jelgava
Parauga nemsanas datumes, laiks: 14.08.2018 09:20

Paraugi pienemti: "BIOR" Partikas un vides izmekl&jumu laboratorija (14.08.2018 plkst. 18:55)

TestésSana uzsakta:14.08.2018.Testésana pabeigta:20.08.2018.

Raditajs Metode Rezultats
Amonija joni LVS ISO 7150-1:1984 < 0,050 mg/L
Dulkainiba LVS EN ISO 7027-1:2016 <0,10 NTU

Elektrovaditspéja

LVS EN 27888:1993

765 * 5 uS/cm (20°C); termokompensacijas

korekcija; mérits pie 18,9 °C

Koliformu un Escherichia coli skaits
- Escherichia coli skaits

- Koliformu skaits

LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017

0 KvVv/100ml

0 Kvv/100ml

Kopéjais mikroorganismu skaits (MAFAM)
- Kopéjais mikroorganismu skaits 22°C

LVS EN ISO 6222:1999

2,6 x 10 KVV/1ml

Kopéja dzelzs

LVS EN ISO 17294-2:2016

<0,020 mg/L

Test&3anas parskats Nr.PV-2018-P-55593.01

Lapal no2



Krasainiba

LVS EN ISO 7887:2012 C metode”™

<2 mgPt/L

pH

LVS EN ISO 10523:2012

7,6+0,1;18,8°C

Smarias, garsas intensitate

GOST 3351-74 p.2, p.3"

nav

Sulfati

LVS EN ISO 10304-1:2009

196 + 20 mg/L

TestéSanas parskatu sagatavoja: Linda Logina (Klientu apkalposanas nodalas vecaka specialiste)

Testésanas parskatu apstiprinaja: Kristina Tihomirova (Nodalas vaditaja)

Dokuments satur eZimogu.

Testésanas parskata sagatavosanas datums: 20.08.2018

Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska institita "BIOR" sagatavotais testéSanas parskats ir derigs elektroniska vidé ar elektronisko zimogu.
TestéSanas parskats papira formata (izdrukata veida) ir derigs, ja tas ir Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskaja instittta "BIOR" noforméts

ka apstiprinats dokumenta noraksts.

Test&3anas parskats Nr.PV-2018-P-55593.01. Parpublicéjot testéSanas rezultatus atsauce uz ,BIOR” obligata.
Bez ,BIOR” rakstiskas atlaujas nav pielaujama testésanas parskata reproducésana nepilna apjoma.

Testésanas rezultati attiecas tikai uz konkrétaji

par:

Lapa 2no 2

* Neietilpst LATAK akreditacijas sféra
~ letilpst LATAK elastigaja akreditacijas sféra



~ " BIOR

PARTIKAS DROSIBAS, DZIVNIEKU VESELIBAS

UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITUTS

Diagnostikas centrs

Lejupes iela 3, Riga, LV-1076; talr.: 67611720
fakss: 67620434
e-pasts: partika@bior.lv

Pasutitajs/maksatajs:

TESTESANAS PARSKATS
Nr.PV-2018-P-55592.01

Lﬁﬁ(—T -012

Jelgavas Gdens SIA, registracijas Nr.: 41703001321, adrese: Jelgava, Udensvada iela 4, e-pasts: dace.vanaga@ju.lv,

talrunis: 63007112
Paraugi pienemti BIOR:

"BIOR" Jelgavas paraugu pienemsanas kabinets, talr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 14.08.2018 plkst. 09:30

(pavadraksta Nr: JL-2018-P-55592)

Pasiitijuma veids:

Maksas pakalpojumi. Partika un vide.

Nosaukums un apraksts:

Testésanas paraugi, rezultati, metodes un
nepiecieSama papildinformacija
P-55592/1 - PARAUGA REGISTRACIJAS NUMURS
2 - pasutitaja pieskirtais identifikacijas numurs

Dzeramais tdens, plastmasas pudelé un sterila maisina

Apjoms: 0,3; 1,5 [;
Parauga ipasnieks:

Jelgavas Gdens SIA (41703001321)

Informacija par parauga nemsanu (saskana ar pavadrakstu)
Parauga néméjs: SIA Jelgavas tdens t.63007112
Parauga nemsanas procedira, plans: LVS ISO 5667-5:2007; Atbilstiba 14.11.2017. LR MK noteikumiem Nr. 671

prastbam

Parauga nemsanas vieta: A/S Latvijas gaze, Jelgavas iecirknis, 4. linija 35, Jelgava

Parauga nemsanas datumes, laiks: 14.08.2018 08:50

Paraugi pienemti: "BIOR" Partikas un vides izmekl&jumu laboratorija (14.08.2018 plkst. 18:55)

TestésSana uzsakta:14.08.2018.Testésana pabeigta:20.08.2018.

Raditajs

Metode

Rezultats

Amonija joni

LVS ISO 7150-1:1984

< 0,050 mg/L

Dulkainiba

LVS EN ISO 7027-1:2016

0,10 £ 0,01 NTU

Elektrovaditspéja

LVS EN 27888:1993

764 + 5 uS/cm (20°C); termokompensacijas

korekcija; mérits pie 18,3 °C

Koliformu un Escherichia coli skaits
- Escherichia coli skaits

- Koliformu skaits

LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017

0 KvVv/100ml

0 Kvv/100ml

Kopéjais mikroorganismu skaits (MAFAM)
- Kopéjais mikroorganismu skaits 22°C

LVS EN ISO 6222:1999

1,1 x 10% KVV/1ml

Kopéja dzelzs

LVS EN ISO 17294-2:2016

<0,020 mg/L

Test&3anas parskats Nr.PV-2018-P-55592.01

Lapal no2



Krasainiba

LVS EN ISO 7887:2012 C metode”™

<2 mgPt/L

pH

LVS EN ISO 10523:2012

7,9+0,1;18,2°C

Smarias, garsas intensitate

GOST 3351-74 p.2, p.3"

nav

Sulfati

LVS EN ISO 10304-1:2009

195 + 20 mg/L

TestéSanas parskatu sagatavoja: Linda Logina (Klientu apkalposanas nodalas vecaka specialiste)

Testésanas parskatu apstiprinaja: Kristina Tihomirova (Nodalas vaditaja)

Dokuments satur eZimogu.

Testésanas parskata sagatavosanas datums: 20.08.2018

Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska institita "BIOR" sagatavotais testéSanas parskats ir derigs elektroniska vidé ar elektronisko zimogu.
TestéSanas parskats papira formata (izdrukata veida) ir derigs, ja tas ir Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskaja instittta "BIOR" noforméts

ka apstiprinats dokumenta noraksts.

Test&3anas parskats Nr.PV-2018-P-55592.01. Parpublicéjot testéSanas rezultatus atsauce uz ,BIOR” obligata.
Bez ,BIOR” rakstiskas atlaujas nav pielaujama testésanas parskata reproducésana nepilna apjoma.

Testésanas rezultati attiecas tikai uz konkrétaji

par:

Lapa 2no 2

* Neietilpst LATAK akreditacijas sféra
~ letilpst LATAK elastigaja akreditacijas sféra



/ Diagnostikas centrs

£
B I O R Lejupes iela 3, Riga, LV-1076; talr.: 67611720

PARTIKAS DROSIBAS, DZIVNIEKU VESELIBAS fakss: 67620434
UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITOTS e-paStS: partlka@blor,w
TESTESANAS PARSKATS
Nr.PV-2018-P-55591.01 -T-012

Pasutitajs/maksatajs:
Jelgavas Gdens SIA, registracijas Nr.: 41703001321, adrese: Jelgava, Udensvada iela 4, e-pasts: dace.vanaga@ju.lv,
talrunis: 63007112

Paraugi pienemti BIOR:
"BIOR" Jelgavas paraugu pienemsanas kabinets, talr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 14.08.2018 plkst. 09:30
(pavadraksta Nr: JL-2018-P-55591)

Pasiitijuma veids:
Maksas pakalpojumi. Partika un vide.

Testésanas paraugi, rezultati, metodes un
nepiecieSama papildinformacija

P-55591/1 - PARAUGA REGISTRACIJAS NUMURS
1 - pasititaja pieskirtais identifikacijas numurs
Nosaukums un apraksts:

Dzeramais tdens, plastmasas pudelé un sterila maisina

Apjoms: 0,3; 1,5 1;
Parauga ipasnieks:

Jelgavas Gdens SIA (41703001321)

Informacija par parauga nemsanu (saskana ar pavadrakstu)
Parauga néméjs: SIA Jelgavas tdens t.63007112
Parauga nemsanas procedira, plans: LVS ISO 5667-5:2007; Atbilstiba 14.11.2017. LR MK noteikumiem Nr. 671
prastbam
Parauga nemsanas vieta: Pll Pasacina, Aspazijas iela 18, Jelgava
Parauga nemsanas datumes, laiks: 14.08.2018 08:30

Paraugi pienemti: "BIOR" Partikas un vides izmekl&jumu laboratorija (14.08.2018 plkst. 18:55)
TestésSana uzsakta:14.08.2018.Testésana pabeigta:20.08.2018.

Raditajs Metode Rezultats
Amonija joni LVS ISO 7150-1:1984 < 0,050 mg/L
Dulkainiba LVS EN ISO 7027-1:2016 0,44 + 0,05 NTU
Elektrovaditspéja LVS EN 27888:1993 760 + 5 uS/cm (20°C); termokompensacijas

korekcija; mérits pie 17,7 °C

Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 0 KVV/100ml
- Escherichia coli skaits
- Koliformu skaits 0 KVV/100ml
Kopéjais mikroorganismu skaits (MAFAM) LVS EN ISO 6222:1999 8,6 x 10 KVV/1ml
- Kopéjais mikroorganismu skaits 22°C
Kopéja dzelzs LVS EN ISO 17294-2:2016 0,123 £0,012 mg/L

Testé$anas parskats Nr.PV-2018-P-55591.01 Lapal no2



Krasainiba

LVS EN ISO 7887:2012 C metode”™

<2 mgPt/L

pH

LVS EN ISO 10523:2012

7,6+0,1;17,7°C

Smarias, garsas intensitate

GOST 3351-74 p.2, p.3"

nav

Sulfati

LVS EN ISO 10304-1:2009

192 + 19 mg/L

TestéSanas parskatu sagatavoja: Linda Logina (Klientu apkalposanas nodalas vecaka specialiste)

Testésanas parskatu apstiprinaja: Kristina Tihomirova (Nodalas vaditaja)

Dokuments satur eZimogu.

Testésanas parskata sagatavosanas datums: 20.08.2018

Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska institita "BIOR" sagatavotais testéSanas parskats ir derigs elektroniska vidé ar elektronisko zimogu.
TestéSanas parskats papira formata (izdrukata veida) ir derigs, ja tas ir Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskaja instittta "BIOR" noforméts

ka apstiprinats dokumenta noraksts.

Test&3anas parskats Nr.PV-2018-P-55591.01. Parpublicéjot testéSanas rezultatus atsauce uz ,BIOR” obligata.
Bez ,BIOR” rakstiskas atlaujas nav pielaujama testésanas parskata reproducésana nepilna apjoma.

Testésanas rezultati attiecas tikai uz konkrétaji

par:

Lapa 2no 2

* Neietilpst LATAK akreditacijas sféra
~ letilpst LATAK elastigaja akreditacijas sféra



